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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
25 000 Sombor, Vojvodanska 47

e-mail: higijena@zzjzsombor.org tel/fax 025/412-888

Centar za higijenu i humanu ekologiju

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

(Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl.list SRJ 42/98)

Broj protokola: A-02939

Podnosilac zahteva (naziv i adresa): VODOKANAL JKP, BELOG GOLUBA 5, SOMBOR

Naziv punkta: kafe ROLEX, Gruje Dedića, Sombor

Naziv objekta: JKP Vodokanal Sombor

Tip objekta: Centralni vodovod

Datum izdavanja: 17.11.2016

Datum i sat uzorkovanja: 27.10.2016,09:55

Datum i sat prijema uzorka: 27.10.2016,11:45

Uzorak uzeo: Milan Relić (tehničar Zavoda za javno zdravlje Sombor)

Tretman vode: Precišcena - hlorisana

Obim analize: Osnovni obim - A

Rezidualni hlor: 0,2 mg/L

Temperatura vode: 16,6 °C

Primedba: Pored A-obima radi se i PERIODICNI B-obim

laboratorija "ANAHEM" analizira sadržaj mineralnih ulja

Rezultati se odnose samo na ispitani uzorak

Izveštaj se može reprodukovati i umnožavati isključivo u celosti
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Rezultati hemijske analize:

Broj protokola: 4-02039

Datum zavidetka analize: 17.11.2016...

Bez MH0032 - Odredivanje mirisa u vodi 72 pice *
Bez MHOO31 - Odredivanje boje u vodi za pice ©
Mutnoca 013 100 NTU MHOOO1 - Voda 73 pice - standardne metode.
spitivanje higijenske ispravnost vode za pice
&l 75 58-85 HHO002 - Voda 73 pice - standardne metode.
spitivanje higijenske ispravnost vode za pice
[Ukupni ostatak posie fsparenja na 105 °C 5 mall HHO003 - Voda 73 pice - sandardne metode.
spitivanje higijenske ispravnosti vode za pice
Nt 0012 0.030 mall HHO004 - Voda 23 pice - standardne metode
spitivanje higijenske ispravnosti vode za pice
Nirat 59 50.0 mall HHOO0S - Voda 23 pice - standardne metode.
spitivanje higijenske ispravnosti vode za pice
[Amonijak. <005 o1 mall HHOO0S - Voda 23 pice - standardne metode.
spitivanje higijenske ispravnosti vode za pice
[Floridi 3 200 mall HHO007 - Voda 23 pice - standardne metode.
spitivanje higijenske ispravnosti vode za pice
[Ukupro gvozde <0.05 030 moll HHOO0S - Voda 73 pice - standardne metode.
spitivanje higijenske ispravnosti vode za pice
[Potroznia KMnO% 100 120 mall 'MH0003 - Odredivanje potroSnje KMnO4 u vodi
22 pice *
[Elekiricna provodjivost S50 1000 wSjcm HHOO10 - Voda 23 pice - sandardne metode.
spitivanje higijenske ispravnost vode za pice
Mangan <005 0.05 mall MHO024 - Odredivanje sadrzaja mangana *
[Fivoridi 02 12 mall MHO0SS *
[Arsen 0.005 0.010 mall MHOO13 - SRPS 150 11860:2002
[Deterdzent <01 mall HHO0S3 - Odredivanj sadizaa deterdzenata U
vodi
[Fenol <0001 mall HO0S4 - Odredivanje sadrzaa fenola u vodi
[Bromdihlorometan 0.0005 0.0015 mo/l EPAS012 *
[Bromoform 0.0012 ma/l EPAS0L2 *
[Hioroform <0.0010 0.0% mall EPAS0L2 *
[Dibromohlorometan <0.0010 mall EPAS012 *
[Okupri THM <0.004 01 ma/l EPA S0~

¥~ Metode ispitivania su van obima akreditacije laboratorie.

Nalaz: Analizirani uzorak vode ODGOVARA propisima Pravilika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. list SR br. 42/98.

Ispitivanja izvrsio:
Dario Jovi
(specijalista toksikolozke hemije)
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